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UL 60947-4-1Aへの移行に関するQ&A

1) UL 508からUL 60947の規格への移行とは何ですか？ なぜそれを行うのですか？

2) どの規格が整合化されるのですか？

3) 三国共通規格(tri-national standard)とは？

4) 産業用制御装置のどのカテゴリーに影響があるのですか？

5) UL 508は無効となるのですか？

6) 整合規格への移行はどのように実施されるのですか？

7) UL 508で評価された製品と、UL 60947 の製品規格で評価された製品をどのように区別するのですか？

8) UL 508を現在参照している最終製品規格への影響は？

9) 整合規格に準じて評価された製品は現場で受け入れられますか？

10) UL 508で評価された製品の製造者がこの移行を知る方法は?

11) 今回の一連のIEC 60947規格との整合化を受けて、ULはIEC関連のサービスを提供していますか？

12) UL 508とUL 60947-4-1Aの認証を同時に受けることはできますか？
13) ULの顧客であれば、UL 60947をUL規格のウェブサイトから無料でダウンロードできるのですか？

14) コントロールリレーとは何ですか？

15) UL 60947-1Aの移行は、NRNT(2)、NKCR(2)、,NLDX(2)で一般的にリスティング/レコグニションされている「コントロールリレー並びにその他の制御タイプの製品」にどのように影響するのでしょうか？
16) ULは、UL 60947-4-1AではなくIEC  61810-1で、リレーにリスティングまたはレコグニション・マークを発行することはできますか？
1) UL 508からUL 60947の規格への移行とは何ですか？ なぜそれを行うのですか？

産業用制御機器の規格であるUL 508は、低電圧スイッチ装置と制御装置に関する一連のIEC 60947規格の適切な製品規格と整合化されました。

この整合化作業は、IECの要求事項を基本とし、これらを採用するものですが、UL 508からUL 60947-4-1Aへの移行が容易にできるよう十分な米国デビエーションを取り入れた規格とする、という意図の下で行われました。そしてこの目的は全ての場合でおおむね達成されました。UL 508とUL 60947の規格は同じに見えませんが、整合規格に含まれている国家デビエーションを考慮すると、技術上、本質的に同一です。

この作業の大半は、NEMAの小委員会であるNEMA　SC1/SC2、SC3１、SC22が10年間をかけて行ってきました。整合化作業が終了した現在は、なるべく国家デビエーションの数を減らすという目標の下でこれらの整合規格の見直し作業に取り組んでいます。基本となったIEC規格の責任組織であるIECの小委員会でも同様の作業が行われています。NEMAとIECの様々な委員会もこの整合化作業をサポートしています。ULはNEMAとIEC、両方の当該小委員会に参加しています。

2) どの規格が整合化されるのですか？

今回の整合化作業により次のUL規格が制定されました。

UL 60947-1 - Low Voltage Switchgear and Controlgear - Part 1: General Rules
発行：2007年1月26日（整合化担当委員会： NEMA SC1/SC2）

UL 60947-4-1A - Low Voltage Switchgear and Controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters-Electromechanical contactors and motor-starters
発行：2007年1月26日（整合化担当委員会： NEMA SC1/SC2）

UL 60947-5-1 - Low Voltage Switchgear and Controlgear – Part 5-1: Control Circuit Devices and Switching Elements – Electromechanical Control Circuit Devices

発行：保留中 (UL CSDSによる合意は形成されたが、まだ規格として発行されていない。現在、CSAとANCEの承認待ち)（整合化担当委員会： NEMA SC31)

UL 60947-5-2 - Low Voltage Switchgear and Controlgear – Part 5-2: Control Circuit Devices and Switching Elements – Proximity Switches

発行：2007年5月31日 (整合化担当委員会： NEMA SC31)

UL 61131-2 – Programmable Controllers – Part 2: Equipment requirements and tests 

発行：保留中 (整合化担当委員会： NEMA SC22)
3) 三国共通規格(tri-national standard)とは？

場合によっては、関連業界の要望により、米国、カナダ、メキシコで採用可能な統一規格の開発を目指し、UL、CSA、ANCEが協力して整合化作業にあたることがあります。この三国共通規格を開発する作業は、Council on the Harmonization of Electrotechnical Standards of the Nations of the Americas (CANENA)の産業用制御装置技術整合化委員会（Technical Harmonization Committee for Industrial Control Equipment）の一部として行われました。UL 60947-1 と UL 60947-4-1Aの両規格が、三国共通CANENA 規格です。UL 60947-5-1も三国共通規格として開発されましたが、発行はまだされていません。
UL 60947-5-2は米国のみの国家規格として発行されています。共通化を目指す作業は進められており、近い将来（1～3年後）、三国共通CANENA規格として発行されることが期待されます。

UL 61131-2はあくまで米国のみの国家規格です。この規格が三国共通CANENA規格となる見込みはありません。CSAは既にこの規格を別個に発行しています。それがCAN/CSA-E61131-2:06です。

4) 産業用制御装置のどのカテゴリーに影響があるのですか？

影響があるカテゴリーは次のとおりです。

	規格
	製品カテゴリーナンバー（CCN）
	規格として発行されているか？
	移行実施計画

	UL 60947-1
	該当するCCNはなし
	はい
	該当なし

	UL 60947-4-1A
	NLDX- Magnetic Motor Controllers

NLRV- Manual Motor Controllers

NKJH- Combination Motor Controllers

NKCR- Auxiliary Devices (Overload Relays only, thermal and electronic)

NRNT- Industrial Control Switches
	はい
	3段階で移行＊

	UL 60947-5-1
	NKCR- Auxiliary Devices (Pilot duty rated devices, push buttons, indicator lights and selector switches only)
	いいえ
	2012年に決定予定

	UL 60947-5-2
	NRKH- Proximity Switches
	はい
	2012年に決定予定

	UL 61131-2
	NRAQ- Programmable Controllers
	はい
	2012年に決定予定

	IEC 61810-1
	Control Relays

 (e.g. print relays, ice cube relays, etc...)
	いいえ
	#


＊ この移行段階は、「整合規格への移行はどのように実施されるのですか？」の回答を参照してください。

#　移行計画は現在策定中です。
5) UL 508は無効となるのですか？
いいえ、特定のパート（例：Magnetic Motor Controllers – Part II, Manual Motor Controllers – Part III, Combination Motor Controllers – Part IV, Overload Relays – Part XI等）のみが削除される予定です。「移行されない」カテゴリーに関するパート（例：Float and Pressure Operated Switches – Part VII等）は残ります。Part I - All Equipmentも残る予定です。

6) 整合規格への移行はどのように実施されるのですか？

UL 60947-4-1Aの実施スケジュールは次の通りです。次のような文言が同規格の6ページ目に記されています。

以下は3つの移行段階を示した表です。

	期間
	移行段階

	2012年1月26日以前
	製品申請は全て UL 60947-4-1A に準じて実施。但しお客様が、UL 508での評価を書面で依頼された場合を除く。  

	2012年1月26日～2017年1月26日
	新規製品の申請はUL 60947-4-1Aでの評価のみとする。但し、既存認証製品の変更申請は、お客様から書面で明確に要求された場合は、引き続きUL 508で評価することが可能。

	2017年1月27日以降
	UL認証製品は全てUL 60947-4-1Aに適合していなければならない。UL 508での既存の認証は無効となる。


現時点でUL 508 と UL 60947-4-1Aの要求事項は技術上同一ですので、UL 508に適合している製品はUL 60947-4-1Aにも適合しています。そしてこれらの規格は現在技術上同一なので、影響を受けるUL　508のCCNで評価されている製品の、UL 60947-4-1A への適合性を評価する技術レビューやインダストリー・ファイルレビュー（登録製品再評価）は必要ないと見られています。

その他の規格の移行計画は全て、2012年に決定される予定です。

7) UL 508で評価された製品と、UL 60947 の製品規格で評価された製品をどのように区別するのですか？

新しい整合規格で製品を評価するために、そして、UL 508で評価された製品と新しい整合規格で評価された製品を区別できるように、当該CCNのガイドカードとモデルカードを新しい整合規格に合わせて改訂しました。整合規格で評価された製品は、リスティングカード上に、UL 508で評価された製品と区別して登録されます。

現行のCCN制度では、過負荷リレー（機械的/電子的）はNKCRに分類されます。NKCRのガイドカードには、過負荷リレーに適用されるUL 60947-4-1Aと、プッシュボタン、パイロットランプ、セレクタースイッチなどの付属装置に適用されるUL 60947-5-1の両方が記されます。

ファイルナンバー、プロシージャ・ディスクリプションに関しては、一つのCCN毎に新しいボリュームが作られます。例えば、お客様のファイルナンバーのボリューム１にNLDX製品が、ボリューム2にレコグニション認証を受けたコンポーネントがある場合、NLDXのボリューム3とNLDX2のボリューム4が新しく同じファイルナンバーの下に作成され、新規製品の申請は全て、この新しいボリューム3（リスティング）とボリューム４（コンポーネント・レコグニション）のいずれかに入れられます。

2017年になり、UL 508からそのCCNの要求事項が取り下げられた場合、UL 508の認証に関連するボリュームも取消しとなり、整合規格のボリュームだけが残ることになります。

8) UL 508を現在参照している最終製品規格への影響は？
現在UL 508を参照している製品規格は、これらの整合規格に合わせて改訂されます。今回の移行でIFRが必要となるような重大な影響が製品規格にもたらされるとは考えられていません。

9) 整合規格に準じて評価された製品は現場で受け入れられますか？

整合規格で評価された製品は、UL 508で評価された製品がそうであるように、NFPA 70(NEC：米国電気工事規定)に準じて設置することが意図されています。CCNも変わりませんし、製品の識別表示も同じです。この移行によって、整合規格で評価された製品の受入れに関して現場で問題は発生しないものと予測されます。
10) UL 508で評価された製品の製造者がこの移行を知る方法は？

2012年1月1日までの今後数年間、ULは 定期的に業界に向けてブリテン（広報）を発行し、移行の実施をお知らせし、現在UL 508で認証されている製品を、適切なUL 60947規格に切り替えていただくよう呼びかけます。2012年からは、UL 508に残っている製品を、適切なUL 60947規格に移すIFRを開始します。この期限は、2017年1月26日です。

11) 今回の一連のIEC 60947規格との整合化を受けて、ULはIEC関連のサービスを提供していますか？

UL-Demkoは、NCB（国家認証機関）であり、IECEE CBスキームに参加しています。よってULは、UL-Demkoを通じて数種のIEC　60947製品規格にCB（認証機関）証明書を発行することができます。さらに、DemkoのDマークを貼付する許可も取得していただけます。IECの製品規格に準じた試験は、ULの整合規格に準じた試験と全く同じではないので、CB関連業務を行うにあたっては、多くの場合、別個評価が必要です。　

12) UL 508とUL 60947-4-1Aの認証を同時に受けることはできますか？

いいえ、UL 508とUL 60947-4-1Aの認証を同時に受けることはできません。UL 508、UL 60947-1のいずれかの認証を選んでいただきますようお願いいたします。

13) ULの顧客であれば、UL 60947をUL規格のウェブサイトから無料でダウンロードできるのですか？

UL認証を登録されておられるお客様は、UL 508でしたら、UL規格提供サイト（Standards Certification Customer Library ：SCCL）から無料でダウンロードしていただけます。しかし、UL 609471に関しましては、ANSI（米国規格協会）のIEC規格に関する著作権契約により、無料の閲覧並びにダウンロードは許されておりません。米国の国家デビエーション（差異事項）のみがダウンロード可能になっています。著作権の関係上、UL 60947全体の閲覧、ダウンロードは有料となっております。

ただしULのお客様は、これらのIEC規格に基づくUL規格を、前述のUL規格提供サイトから割引価格で購入していただけます。また、即時閲覧、ダウンロードも可能です。

14) コントロールリレーとは何ですか？

コントロールリレーは、しばしばプリント・リレーやアイスキューブ・リレーと呼ばれているもので、電源回路ではなく制御回路で使用されることが意図されたリレー（継電器）です。電源回路は、NEC（米国電気工事規定）のそれぞれ第420、424、430条に従って設置された照明・ヒータ回路やモーター回路のような負荷へ直接電源を供給する回路であります。電源回路での使用が意図されたリレーや接触器は負荷定格に加えて、短絡電流定格も有していることが期待されます。コントロールリレーは、汎用、パイロットデューティ、抵抗などの負荷定格を有しているのが一般的ですが、一部にHP定格を有している場合もあり、NEC（米国電気工事規定）の第409.2条に明記されているような制御回路に使用されることを意図します。
15)　UL 60947-1Aの移行は、NRNT(2)、NKCR(2)、,NLDX(2)で一般的にリスティング/レコグニションされている「コントロールリレー並びにその他の制御タイプの製品」にどのように影響するのでしょうか？

コントロールリレー並びにその他の関連する制御回路用製品の製造者の皆様におかれましては、これらの種類の製品がUL 60947-4-1Aの適用範囲に含まれないのではないかという心配をされておられます。よってULは、制御回路に関連する製品のUL 60947-4-1Aへの移行を要求しないつもりです。当分の間はこれらの製品をUL 508の下に残す予定です。新規申請に関しては、これら制御回路用製品は、UL 508、UL 60947-4-1Aのいずれかを使用して認証を受けるよう求められることになります。

技術整合化委員会（Technical Harmonization Committee）が、IEC 61810-1 Electromechanical Elementary Relays - Part 1: General requirementsとの整合化の可能性を探るために結成されており、この新規格の下に全ての制御タイプのリレーを含めていく予定です。

16) ULは、UL 60947-4-1AではなくIEC  61810-1で、リレーにリスティングまたはレコグニション・マークを発行することはできますか？

いいえ、できません。ULマークは北米規格を使用した時のみに適用されるマークです。現在ULは、IEC 61810-1への整合化を行っていないので、ULマーク・プログラム（例：リスティング、コンポーネント・レコグニション）の下で、この規格を用いて制御回路タイプの製品を認証することはできません。技術整合化委員会（Technical Harmonization Committee）が、IEC 61810-1 Electromechanical Elementary Relays - Part 1: General requirementsとの整合化の可能性を探るために結成されています。この新しい規格が、完成したら、全ての制御タイプのリレーを網羅するものになる予定です。

IEC 60947-5-1, Low-voltage Switchgear and Control Gear - Part 5-1: Control Circuit devices and Switching Elements - Electromechanical Control Circuit Devicesは、リレーを扱うもう1つのIEC規格です。UL DemkoはこのIEC 60947-5-1に基づき、リレーに対してCB試験証明書を発行することができます。しかしこれも、UL マーク及び/または北米市場での受入れに通じる認証ではありません。

ULは、コントロールリレーの整合規格が発行されるまで、または、制御タイプのリレーを認証するためにUL 508を残すことを決定するまで、制御タイプのリレーとその他の制御回路タイプの製品をUL 508の下に残しておく予定です。
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