
 

 

        
 
 

 

 

 

 
 
 

 
UL advierte de un receptáculo a prueba de manipulaciones potencialmente 

peligroso (Comunicado 21PN-18) 
 

NORTHBROOK, Ill., 9 de agosto de 2021: La siguiente es una notificación de UL 
alertando que el receptáculo a prueba de manipulaciones identificado a continuación puede 
suponer un riesgo de descarga eléctrica. Este producto no cumple con las normas de 
seguridad de UL y no está autorizado para llevar la marca UL para los Estados Unidos o 
Canadá.    
 
Nombre del producto: TOMACORRIENTE DE PARED ESTÁNDAR A PRUEBA DE 
MANIPULACIONES ABBOTECH 
 
Peligro: Este receptáculo a prueba de manipulaciones se suministra con marcas que 
identifican incorrectamente las terminales L1, L2 y N1, N2.  
 
Solución: UL recomienda no instalar este receptáculo. 
 
Identificación del receptáculo a prueba de manipulaciones: 
 
En la caja:  
 

ABBOTECH  
 
TAMPER RESISTANT STANDARD WALL OUTLET 
 
Model LD-3012TR 
 
15A 125VAC 
 
Certification UL Listed 
 
Certification Number E311431 

 
En el receptáculo:  
 

E311431 
 
125V 15A 
 

   3VT0 
 
Fotografías: 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Identificación incorrecta del cableado 

 
 

 

 
 

Se sabe que es vendido por: Minoristas en línea y puede haber sido vendidos por otros. 

 


